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DIAGRAMA DE CONEXIÓN MEDIDA INDIRECTA EM-001 

ACOMETIDA MT. 
RED PÚBLICA 

L3 
L2 

X2 

H2 

L1 

S1 S2 S1 X1 X2 X1 X2 X1 

H1 H1 H2 P1 P2 P1 P2 P1 H2 H1 

S1 S2 S2 

P2 

MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGÍA, CON REGISTRO POR TELEMEDIDA. 

USUARIO 
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MONTAJE DE EQUIPO DE MACROMEDICIÓN 
INDIRECTA EN H EM-002 

1,85 m mínimo 
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DIAGRAMA DE CONEXIÓN MEDIDA SEMIDIRECTA EM-003 

MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA 

S1 S2 

P2 P1 P1 P2 

S2 S1 

P2 P1 

S2 

N 

L3 

L2 

L1 

S1 

ACOMETIDA BT 

RED PÚBLICA 

BORNERA 

DE PRUEBAS 

USUARIO 
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MONTAJE DE EQUIPO DE MACROMEDICIÓN 
SEMIDIRECTA EN UN POSTE EM-004 

1,85 m mínimo 
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MONTAJE DE EQUIPO DE MACROMEDICIÓN 
SEMIDIRECTA EN H EM-005 

1,85 m mínimo 
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12653

12

N

C

B

A

8 974 1021

Neutro

USUARIO

10987654321

kWh

ACOMETIDA BT.

RED PÚBLICA

Amarillo

Azul

Rojo

Blanco

ESQUEMA ELÉCTRICO

A

B

C

N

ACOMETIDA BT.

RED PÚBLICA

Amarillo

Azul

Rojo

Blanco

USUARIO

 
 

 
 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN MEDIDA DIRECTA 
TRIFÁSICA ASIMÉTRICA  EM-006 
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DIAGRAMA DE CONEXIÓN MEDIDA DIRECTA 
BIFÁSICA ASIMÉTRICA EM-007 

 

USUARIO ACOMETIDA BT. 
RED PÚBLICA 

ESQUEMA ELÉCTRICO 

Fase 

Neutro 

Fase 

Neutro ACOMETIDA BT. 
RED PÚBLICA 

Fase 

Fase 

Neutro 

1 2 3 4 6 7 9 8 

120 V 
120 V 

240 V 

USUARIO 

1 2 3 4 6 7 8 9 

kWh 


